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Legenda de condutos
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AR odonto41   2110 W

16 A

4

Tugs sala06
3   400 W

10 A

4

Ar recepção
42   2110 W

16 A

4

Tugs copa 7   300 W

10 A

4

Ar sala 0646    814 W

10 A

4

Iluminação 1
14   440 W

10 A

2.5

QD4
  7411 W

30 A

16

QD2
 10626 W

70 A

16

Potência instalada (W)

R  11499

S  11096
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Tugs sala 03
8   400 W

10 A

4

Iluminação 6
20    330 W
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1.5

Tugs sala02
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4

Iluminação 7
21    352 W
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1.5

Tugs fisio
10   700 W
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Ar sala 0322   1247 W
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Iluminação 1
27   264 W

10 A

1.5

Tugs cons. 01
35    400 W
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Iluminação 2
28   264 W
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1.5

ar cons 0336   1247 W

10 A

4

Iluminação 3
29   572 W
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1.5

Ar cons. 0237   1247 W

10 A

4

Tugs cons. 03
31   400 W

10 A

4
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10 A

4

Tugs cons. gine
32   500 W
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4

Ar cons. gine
39   1247 W
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4

Tugs cons. ped
33   500 W
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4

Ar cons. ped
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Tugs cons. 02
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10 A
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Tugs sala05 4   400 W

10 A

4

Iluminação 3
16    396 W

10 A

1.5

Tugs sala 04
5   400 W

10 A

4

Iluminação corredor
19    550 W

10 A

2.5

Tugs Deposito 01 e 02 6   500 W

10 A

4

Ar sala 0543   1247 W

10 A

2.5

Tugs farmacia
13   800 W

10 A

4

Ar farmacia44   2128 W

16 A

4

Iluminação 2
15   176 W

10 A

2.5

Ar sala 745    814 W

10 A

4

Potência instalada (W)

R   2092

S   2458

T   2862

Total   7411

DPS

175 V - 8 KA

3#16(16)16mm²

Conduto ø2"

30 A

Verde

PROJETO ELÉTRICO 02/03
Prancha nº:

Proprietário:

Local:

Titulo do projeto:

Titulo da prancha:

MUNICÍPIO e COMARCA DE  AGUDOS S. PAULO  CEP. 17132-310

Localização sem escala
ÁREA: m2

ÁREA ÚTIL

ÁREA LIVRE

ÁREA TOTAL

ÁREA A CONSTRUIR

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

TERRENO

1.184,58m²

519,44m²

1.704,02

AV. PREFEITO DOUTOR MANOEL LOPES, PAMPULHA

PROJETO PSF PAMPULHA 

410,02m²

519,44m²
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FERNANDO OCTAVIANI

CAIO HENRIQUE REIS BERTOLO
CREA SP: 5069774303

PREFEITO MUNICIPAL DE AGUDOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
N.M


	Sheets and Views
	FL02


